
平成１５年２月２８日 

 
 

金沢大学（角間Ⅱ）附属図書館等棟施設整備事業 
要求水準書の変更箇所一覧 

 
本日公表した要求水準書に関し、平成 14年 12月 24 日に公表した要求水準書（案）から

変更した箇所は以下のとおり。 

 
頁 行、箇所 要求水準書（案） 要求水準書 
3 2．遵守すべき

法規制 
・建設工事における資材の再資源化等

に関する法律 
（削除） 

9 6 行目 ・保存書庫の他、物品庫、倉庫を設け
る。 

・大型資料保管庫を設ける。 

9 14 行目 閲覧スペース、事所等を設ける。 閲覧スペース、事務所等を設ける。 
11 下から 

9 行目 
２） 福祉施設および… ２） 福利施設および… 

16 下から 
12 行目 

(エ) 排煙設備 
 建築基準法上に準ずる。 

(エ) 排煙設備 
 建築基準法に準ずる。 

16 (カ) 
衛生器具設備 

・洋風便器と和風便器の比率は、2：1
とする。 

・洋風便器と和風便器の比率は、男子
2：1、女子 1：2 とする。 

17 (ｺ) 
消火設備 

・自動化書庫には新ガス消火設備を

設ける。 
・自動化書庫及び貴重資料室には

新ガス消火設備を設ける。人に対
する安全性を確保した消火設備

とする。 
18 (2) 

構内道路 
・構内道路は、車両の通行に支障
のない幅とするとともに、…… 

・構内道路は、車両の通行に支障
のない幅(幅員６ｍ以上)とすると

ともに、…… 
23 下から 

13 行目 
自動化書庫への入庫十部作業を行
う。 

自動化書庫への入庫準備作業を行
う。 

23 下から 
6 行目 

通常開館以外は・・・・ 通常開館時間外は・・・・ 

25 7 行目 固定書架(複式 6 段 6 連 33 セット 固定書架(複式 6 段 6 連 22 セット 
26 下から 

1 行目 
固定書架(複式6 段6 連33セット、 
単行本 55,000 冊収蔵)を・・ 

固定書架(複式6 段6 連25セット、 
単行本 45,000 冊収蔵)を・・ 

30 特別食堂 
(ｶ) 
営業時間 

月曜日～金曜日(10:00～20:00) 
土曜日(10:00～13:00) 
休講時(月～土、11:00～13:30) 
 

月曜日～金曜日(10:00～20:00) 
土曜日(10:00～13:00) 
休講期（2/10～3/31 頃、8/1～9/30 頃）
（月～土、11:00～13:30） 
なお、営業時間については事業者の提
案により延長可能とする。 

30 (ｷ) 
建物使用料 

使用料については別途示します。 建物使用料については無償とする。 

42 
別表 2 

15. 製 本 準 備
室 

固定書架(90 冊)、・・・・ 固 定 書 架 (90 棚 、 取 扱 冊 数 2,000
冊）、・・・・ 



頁 行、箇所 要求水準書（案） 要求水準書 
 

43 
別表 2 

31. 新 着 雑 誌
コーナー 

雑誌展示架(1 架 30 タイトル×30 架、
2,000 タイトル展示)、 

雑誌展示架(1 架 30 タイトル×30 架)、
ピジョンホール架(120 タイトル× 8
架)全体約 2,000 タイトル展示、 

43 
別表 2 

34. 雑 誌 バ ッ
クナンバーコ

ーナー 

固定書架(複式 6 段 6 連 33 セット、製
本雑誌 30,000 冊収蔵)、・・ 

固定書架(複式 6 段 6 連 22 セット、製
本雑誌 30,000 冊収蔵)、・・ 

44 
別表 2 

34. 開 架 図 書
コーナー 

固定書架(複式 6 段 6 連 33 セット、単
行書 45,000 冊収蔵)、・・ 

固定書架(複式 6 段 6 連 25 セット、単
行本 45,000 冊収蔵)、・・ 

50 別表 51 
特別食堂 

 （「別途公共が調達するもの」からレ

ジを削除） 
53 ④ 

既存環境の保護 
(ｱ) 
(ｲ) 
(ｲ) 

(ｱ) 
(ｲ) 
(ｳ) 

53 下から 
7 行目 

(ｵ)監理技術者は、常駐監理 2
名(建築、設備各 1 名)とする。 

(ｵ)監理技術者は、常駐監理 3
名(建築、電気、機械各 1 名)
とする。 

57 ４(1) ･･･。自動化書架の維持管理を行う事

業者については･･･ 
･･･。自動化書架の保守管理を行う事

業者については･･･ 
60 ６(2)④ 【参考資料 12】 【参考資料 10】 
61 ７(2)④ 【参考資料 12】 【参考資料 10】 
追加 【参考資料 5】本施設平面図、【参考資料 11】学生食堂および購買レイアウト図の変更について  

・寸法線の押さえている位置が、原則として柱芯から壁芯に変わっていますので注意して下さ

い。 
 

注）頁は要求水準書（案）のもの。 


